bdew
Norddeutschland

Landesgruppe Energie. Wasser. Leben.
Berlin|Brandenburg

Technische Anschlussbedingungen
fur den Anschluss an das Niederspannungsnetz

Beiblatt zur
TAB NS Nord 2019

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. www.bdew-norddeutschland.de
Landesgruppe Norddeutschland und Landesgruppe Berlin|Brandenburg www.bdew-bb.de




Herausgeber und copyright

BDEW Bundesverband der Energie-
und Wasserwirtschaft e.V.
Landesgruppe Norddeutschland
Normannenweg 34

20537 Hamburg

Tel. 040 / 284114-0

Fax 040/ 284114-99
info@bdew-norddeutschland.de
www.bdew-norddeutschland.de

BDEW Bundesverband der Energie-
und Wasserwirtschaft e.V.
Landesgruppe Berlin|Brandenburg
Reinhardtstral3e 32

10117 Berlin

Tel.: 030 / 300 1992 220

Fax: 030 /300 1992 229
info@bdew-bb.de

www.bdew-bb.de



mailto:info@bdew-norddeutschland.de
http://www.bdew-norddeutschland.de/
mailto:info@bdew-bb.de
http://www.bdew-bb.de/

Beiblatt zur TAB NS Nord 2019

Inhaltsverzeichnis

B o] VT Lo ] o OO TP PPTUPPPP PN
2 KoNtaKtdaten.... ...ttt nneas
3 ANWENAUNGSRINWEISE ...ttt et e sae et eenee e
3.1 Zahlerplatzausfiihrungen mit direkter MeSSUNG ......ccoocviiiiiiiiii i
3.2 Zahlerplatzausfiihrungen mit halbdirekter Messung..........cccoceeviiiiiiiiie i,
3.3 Steuerungen und SChaltUNGEN .......c..viiiii e e
3.4 PlanUNgGSDEISPIEIE ... e e

4 Weitere spezifische BestimmuNgen..................coo e



Beiblatt zur TAB NS Nord 2019

1 Vorwort

(1) Die Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers bestehen aus der ,TAB NS Nord 2019“ und
dem vorliegenden netzbetreiberspezifischen Beiblatt. Der Bildteil in den Anhdngen | 1 und | 2 der

»TAB NS Nord 2019 ist stets im Zusammenhang mit diesem Beiblatt zu verstehen.

(2) Das Beiblatt enthalt Hinweise, welche Z&hlerplatzausfuhrungen nach Anhang | 1 und welche Steuerun-
gen und Planungsbeispiele nach Anhang | 2 der ,TAB NS Nord 2019 beim Netzbetreiber angewendet wer-

den.

(3) Zahlerplatzausfiihrungen, Steuerungen und Planungsbeispiele, die im Netzgebiet des Netzbetreibers zu-

gelassen sind, werden in der Tabelle in Abschnitt 3 dieses Beiblatts mit einem ,X“ gekennzeichnet.

(4) Zahlerplatzausfiihrungen, Steuerungen und Planungsbeispiele, die im Netzgebiet des Netzbetreibers nur
nach vorheriger Ricksprache zugelassen sind, werden in der Tabelle in Abschnitt 3 dieses Beiblatts mit ei-

nem ,7* gekennzeichnet. Die Kontaktdaten des Netzbetreibers kénnen Abschnitt 2 entnommen werden.

(5) Zahlerplatzausfuhrungen, Steuerungen und Planungsbeispiele, die im Netzgebiet des Netzbetreibers

nicht zugelassen sind, werden in der Tabelle in Abschnitt 3 dieses Beiblatts mit einem ,==*“ gekennzeichnet.

2 Kontaktdaten

(1) Netzbetreiber im Sinne dieses Beiblattes ist:

Stadtwerke Strausberg GmbH
Kastanienallee 38

15344 Strausberg

Tel.: 03341 345 100

E-Mail: info@ssg-strausberg.de

(2) Ansprechpartner fiir Rlckfragen zu den Technischen Anschlussbedingungen sind:

Herr Michael Drieschner Herr Florian Konieczny
Tel.: 03341 345 145 Tel.: 03341 345 136
E-Mail: m.drieschner@ssg-strausberg.de E-Mail: f.konieczny@ssg-strausberg.de

(3) Die telefonische Stérungshotline ist unter folgender Nummer zu erreichen:
Tel.: 03341 345 456
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3 Anwendungshinweise

3.1 Zahlerplatzausfuhrungen mit direkter Messung
Folgende Hinweise beziehen sich auf die Beispiele fur Z&hlerplatzausfuhrungen mit direkter Messung in Anhang | 1, Abschnitt | 1.1, der TAB NS Nord 2019.

Seite S.50 S.51

Bezeichnung B1.01|B1.02 | B1.03|B1.04 | B1.11|B1.12 | B1.13|B1.21|B1.22|B123|B1.24|B1.25
Anwendungshinweis X X X X X x x x x

Seite S. 52 S. 53 S.54 S. 55 S. 56 S. 57
Bezeichnung B201|B202|B203|B211|B212|B213|B221|B222|B223|B231|B232|B241|B242
Anwendungshinweis X X X X X X X X

3.2 Zahlerplatzausfuhrungen mit halbdirekter Messung
Folgende Hinweise beziehen sich auf die Beispiele fur Zahlerplatzausfihrungen mit halbdirekter Messung in Anhang | 1, Abschnitt | 1.2, der TAB NS Nord 2019.

Seite S.59 S. 60

Bezeichnung A101|A102 | A201 | A202|A203|A204|A205|A206

Anwendungshinweis X X % % % %

Seite S. 61 S. 62 S. 63

Bezeichnung B3.01|B302|B303|B3.10

Anwendungshinweis

Seite S. 64 S. 65 S. 66 S. 67 S. 68 S. 69 S.70 S.71
Bezeichnung B321|B322|B323|B324|B331|B332|B333|B341|B342|B351|B361|B371|B3.72
Anwendungshinweis X X X X X X X %
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3.3 Steuerungen und Schaltungen
(1) Folgende Anwendungshinweise beziehen sich auf die Beispiele fur Steuerungen und Schaltungen in Anhang | 2, Abschnitt | 2.1, auf den Seiten 72 und 73
der TAB NS Nord 2019.

Seite S. 72 S.73
Bezeichnung S1.01|S102|S103|S201|S202
Anwendungshinweis X X X

3.4 Planungsbeispiele
(1) Folgende Anwendungshinweise beziehen sich auf die Planungsbeispiele in Anhang | 2, Abschnitt | 2.2, auf den Seiten 74 bis 85 der TAB NS Nord 2019.

Seite S. 74 S.75 S. 76 S. 77 S.78
Bezeichnung P101|P102 | P103|P104 |P1.05|P1.06|P1.07 | P1.08
Anwendungshinweis X X X X X X X

Seite S. 79 S. 80 S.81 S.82 S. 83 S.84 S.85
Bezeichnung P201|P202 | P301|P401|P402|P4.03|P501|P6.01|P6.02
Anwendungshinweis X X

Legende:

X ohne Ricksprache zugelassen
nach vorheriger Rucksprache zugelassen

=== nicht zugelassen
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4 Weitere spezifische Bestimmungen

Zahlerplatzflachen mit sog. integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE-I)

Die Verwendung von BKE-| Steckplatzen melden Sie bitte 12 Wochen vor der geplanten Inbetriebsetzung

bei uns an.

Weitere Bestimmungen
Zusatzlich ist die Werknorm WN TAB 1050 , Technische Erganzungen fiir den Anschluss von Kundenanla-

gen an das Niederspannungsnetz und deren Betrieb (TAB Niederspannung)“ zu beachten.



